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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

3

QEG 2   

QAV

Generale
quadro

01

4 160

Q1

01

Scaricatore
di sovratensione

Curva 8/20 40 kA

4 63

gG

63

F1

Q2

6kA

T1
230/24 V

100 VA

Ausiliari

AUX-24

gG

4A

Cablaggio Interno

Q3

Ausiliari
230 V

AUX

1P+N 10

10 0,03

C 6

Cablaggio Interno

Q4

Unità
Esterna

FM1

4 32

32 0,3 TIPO A

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

5G10

50

Impianto
Fotovoltaico

4 16

16 0,3

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

5G2,5

50

Q6Q5
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

4

QEG 3   

0101

Q7

Luce 1
Sala Comune

L01

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

20

Q8 Q9

Luce 2
Sala Comune

L02

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

30

Luce 3
Sala Comune

L03

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

40

Luce
Uffici

L04

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

20

Luce
Servizi

L05

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

50

Luce
Zona Bar

L06

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

50

Q10 Q11 Q12
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

5

QEG 4   

0101

Luce
d'emergenza

LEM

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

2x2,5

80

C
1

C
2

KEM

Q13 Q14

Luce
Esterna

LE1

1P+N 10

10 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

20

C
1

C
2

KE1

Prese 1
Zona Bar

F01

4 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

5G2,5

50

Q15 Q16

Prese 1
Zona Comune

F03

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

40

Q17

Prese 2
Zona Bar

F02

4 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

5G2,5

50

Prese 2
Zona Comune

F04

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

40

Q18



POTENZA TOT.

Ik1 fase/terra

C.d.T.  a Ib

Ik trifase/monof.

NUMERAZIONE MORSETTIERA

kA

TARATURA

TIPO CAVO

LUNGHEZZA

C.d.T.  a In 

FORMAZIONE

Zk

Iz

TIPO

In

mΩ Zs

%

PnA

IbPOTENZA

COEF. CONTEMP.

COSTRUTTORE

Im (o curva)

TIPO

TIPO

CALIBRO

Ith

TIPO

N.POLI

Pdi

Idn

In

COSφ

DENOMINAZIONE

SIGLA

TIPO

kA

%

mΩ

m

A

A

kW

A

A

kA

A

A

kW

PROTEZIONE

UTENZA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

LINEA DI

POTENZA

ORIGINE:DATAREV. MODIFICA Appr.FIRMA

Data

Visto

Disg.

SOST. DA:SOST. IL: SEGUE

FOGLIO DI

Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

6

QEG 5   

Prese
Ufficio

F05

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

25

Q19

Prese
Sala Riunioni

F06

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

20

Q20

Prese
Servizi

F07

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

50

Q21

Unità
Interne

FM2

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

50

Q22

Scaldalsaviette

FM3

1P+N 16

16 0,03

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

50

Q23

0101

Armadio
Rack Dati

1P+N 16

16 0,3 TIPO A

C 6

FG16OM16 0,6/1kV

3G2,5

30

Q24
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

7

QEG 6   

01

Q25

Riserva

1P+N 10

10 0,03

C 6

Q26

Riserva

1P+N 16

16 0,03

C 6
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8

8

QEG 7   

Q3-F

Q3-N

Q3-F

Q3-N

Q7

KEM

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Luce

d'emergenza
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QEG

28/09/2021

8QEG 8   

Q3-F

Q3-N

Q3-F

Q3-N

Luce

Esterne

KE1

S1
A M

OR1

11.32

Orologio

Astronomico


