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Posta elettronica: info@studiobollaci.it
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Schema elettrico unifilareStudio Tecnico Bollaci

Via Foppa, 7A

20862 - Arcore (MB)

Comune di 

Monza

 

Centro Civico

Via Silva - Via Puglia - Monza (MB)

QAV

28/09/2021

2QAV 2   

P1

400V 50Hz

Fornitura

Lunghezza montante

inferiore a 3 m

Q2

BASSA TENSIONE

Interruttore
Generale

01

4 125

125 1A - 1s

1250 16

Comando d'emergenza

BA

Q1

Protezione
Bobina

2 10

10

C 16

FTG18(O)M16 0,6/1kV

2x2,5

90

Linea

FG16M16 0,6/1 kV

3,5 x 35

90


