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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

QS1

I d

4x16 A
Ith =16 A
Curva C
Icu = 6kA
Id 0,3

FG16OR16 0,6/1 kV
5G2,5 mm²
50 m

QEG

QS1 =  Quadro stringa 1

kWh

Arrivo ENEL

230V/50Hz
Contatore di misura

kWh
Installato a

cura di ENEL

QI1
4x16 A
Ith = 16 A
Curva C
Icu = 6kA

Inverter Trifase
Potenza: 4 kWU1

Icc3

Icc4

H1Z2Z2-K
2x6 mm²

10,3x38 mm
900 Vcc
20 A

H1Z2Z2-K
2x6 mm²
25 m

x10

Stringa
1

Scaricatore
sovratensione
OVR PV 40
1000 PIcc1

Icc2

Voc =
Isc =
Vmpp =
Impp =
Potenza =

370,4 V
13,73 A
311,8 V
12,98 A
400 Wp

FG16OR16 0,6/1 kV
5G2,5 mm²
5 m

FG16OR16 0,6/1 kV
5G2,5 mm²
5 m

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Modulo fotovoltaico 400 W
Dimensioni 1134 x 1724 mm

H1Z2Z2-K 2x4mm²
Collegamento al
quadro di campo}

1009

Modulo fotovoltaico
400 W
Voc = 37,04 V
Isc = 13,73 A
Vmp = 31,18 V
Imp = 12,98 A

}
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ESEMPIO PARTICOLARE ALIMENTAZIONE STRINGA
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