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DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE - FORZA MOTRICE
PIANO INTERRATO
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APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
AUTONOMIA 1h

RIVELATORE DI PRESENZA AD INFRAROSSI PASSIVI

PREDISPOSIZIONE GRUPPO PRESE - GP1GP.1

U.S. PITTOGRAMMA USCITA DI SICUREZZA

PLAFONIERA LED 1x32W 60x60 INSTALLATA A
SOFFITTO

PLAFONIERA LED 1x21W INSTALLATA A SOFFITTO

PLAFONIERA LED 1X32W 300x1200 INST. A SOFFITTO

PLAFONIERA LED 1x11W INSTALLATO A SOFFITTO

APPARECCHIATURA CON GRADO DI PROTEZIONE
NON INFERIORE A IP44

F
RIVELATORE DI FUMO IN AMBIENTE
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

PULSANTE ALLARME IMPIANTO RIVELAZIONE
INCENDI
RIVELATORE TERMICO IN AMBIENTE
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIT

PANNELLO REMOTO RIPETITORE SEGNALI
ALLARME IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIP-REM

ELETTROMAGNETE IMPIANTO RIVELAZIONE
INCENDI

LIM

PRESA TVTV

CITOFONO POSTAZIONE INTERNA

DIFFUSORE ACUSTICO INSTALLATO A PARETE
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

LEGENDA SIMBOLI
CONTATORE ENEL

QUADRO ELETTRICO

KWh

PULSANTE UNIPOLARE

PULSANTE A TIRANTE

PULSANTE ANNULLA CHIAMATA IMPIANTO WC
DISABILIAC

SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA
IMPIANTO CHIAMATA WC DISABILI

ARMADIO RACK DATIR-T.D.

C-R.I. CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS

2 3 PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.2 prese su stesso supporto)
PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.3 prese su stesso supporto)
PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T (n.4 prese su stesso supporto)

4

SK SK

2

SK

3
PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata)
n.2 PRESE SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata)
n. 3 PRESE SCHUKO 10/16A 2P+T (linea privilegiata)

SKSK SK

PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T
PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T CON FUSIBILE
PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T CON FUSIBILE + INTER. BIPOLARE

PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T

APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A
SOFFITTO CON LAMPADA LED 2x30W IP65

SK

2

SK

3 PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T (n.2 prese su stesso supporto)
PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T (n.3 prese su stesso supporto)

CONDUTTURA CON POSA INTERRATA

CONDUTTURA CON POSA IN CANALE / PASSERELLA
FORATA

CONDUTTURA CON POSA INCASSATA

CONDUTTURA CON POSA A VISTA

CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO

SIMBOLOGIA CEI
TIPOLOGIE CONDUTTURE

CANALI IMPIANTO TERMICO
MANDATA - RIPRESA

SONDA DI TEMPERATURA RITORNO
SR

RIVELATORE DI FUMO DA CONDOTTA IMPIANTO
RIVELAZIONE INCENDIF

CENTRALE IMPIANTO EVACUAZIONEC-D.S.

SCALDA ACQUA ELETTRICO ALLACCIAMENTO DIRETTO
SEZIONAMENTO CON INTERRUTTORE BIPOLARE In=16A

REGOLATORE DI LUMINOSITA' INSTALLATO A
SOFFITTO
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