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Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo
Schemi funzionali facciata attiva



5. Intonacatura a macchina con 
termointonaco TFP301; staggiatura a 
piombo. Tassativamente intonacare con 
impianto a pressione

7. Settaggio sulla centrale di controllo 
delle temperature desiderate per ogni 
porzione di facciata in progetto

6. Accensione dell’impianto. Secondo 
collaudo a pressione di esercizio per 48 h. 
Verifica corretto funzionamento mediante 
termocamera

8. Posa dell’isolante previsto in progetto 
mediante colla ad alte prestazioni. 
Incollaggio a tutta superficie. 
Completamento con la finitura scelta in 
progetto. Spessore minimo di rasatura 
armata 5 mm
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1. Realizzazione tracce per allggiamento 
sonde; posa corrugati e chiusura tracce 
con malta

3. Installazione circuiti idraulici ed 
elettrici secondo progetto. Collegamento 
alla centrale termica di progetto. Primo 
collaudo. Pressione 2,5 volte quella di 
esercizio per 48 h

2. Fissaggio guide per alloggiamento 
circuiti idraulici seguendo il passo previsto 
in progetto

4. Lavaggio della facciata per eliminare 
tracce di polvere e migliorare l’adesione 
dell’intonaco
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Montante mandata Ø 16 mm

Guide per alloggiamento tubi

Montante ritorno Ø 16 mm

Tubo Ø 10 mm
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Profilo angolare

Gancio distanziale

Barra filettata spaziatrice

Isolamento in EPS sp. 10 cm

Profilo a C 27x48

Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

Circuiti radianti per sistema di facciata attiva

Strato termopilotato sp. 2,5 cm

Colla ad alte prestazioni sp. 0,6 cm

Pannello isolante EPS sp. 15 cm

Rasatura armata con rete sp. 1 cm e finitura
acrilsilossanica sp. 1 cm

Calcestruzzo sp. 8 cm

Intercapedine d'aria sp. 4 cm

Laterizi forati sp. 8 cm

Intonaco sp. 2 cm

Pendenza in argilla espansa sciolta
imboiaccata in superficie e superiore
massetto in sabbia e cemento

Barriera al vapore

Isolante poliuretano espanso sp. 8 cm

Manto impermeabile (2 strati di tenuta + rinforzo)

Testina elettroattuata

Tubazione mandata Ø16

Tubazione ritorno Ø16

Collettore

Schema di posa   
sistema facciata attiva 
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